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Art der Uberpriifung; Priifung
des BSK und BRK Ringbus-Systems nach den im Punkt 2. dieses
Priifberichtes angefiihrten Priifungsgrundlagen

Dieser Priifbericht umfasst insgesamt 7 Seiten. Die auszugsweise Wiedergabe dieses Priifberichtes ist nur mit schriftlicher
Zustimmung der KfV - Priif- und Kontrollstelle zuldssig. Auf Grund der Uberpriifung sowie der im Punkt 2. dieses Priif-
berichtes angefiihrten Grundlagen ergibt sich folgendes:
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Anmerkung: Der Nachweis iiber die Brandwiderstandsdauer und Funktionstiichtigkeit der Brandrauchsteuerklappen und
Brandschutzklappen einschliefilich der erforderlichen Antriebe und Steuergerite ist durch ein Priifzeugnis einer hiefiir staatlich
akkreditierten Priif- und Uberwachungsstelle zu erbringen.

Wiederholungspriifung

Die gema8 ONORM F 3001 erforderliche Wiederholungspriifung ist bis spétestens 19. Januar
2008 durchfiihren zu lassen.

Hinweise zum Betrieb des BSK und BRK Ringbussystems

Die Anzeige- und Bedienelemente sind vor Ort vom Anlagenerrichter eindeutig und dauerhaft
zu beschriften.

Fiir Storanzeigen sind gelbe LED zu verwenden.

Der Spannungsausfall eines BRK Ringbussystems fiir die Ansteuerung von Brandrauchabsaug-
Anlagen ist an der Brandmelderzentrale als Stérung anzuzeigen.

Dem Betreiber ist eine Beschreibung zu tibergeben, in der die notwendigen Mafsnahmen bei
Auftreten eines einfachen oder doppelten Fehlers in der Datenleitung dokumentiert sind. Bei
Auftreten eines doppelten Fehlers ist ein handischer ,Reset” des gesamten Steuersystems er-

forderlich.

Auf einem Ringbus diirfen entweder nur Brandschutzklappen oder nur Brandrauchsteuerklap-
pen (Entrauchungsklappen) angesteuert werden. Eine gleichzeitige Verwendung von Brand-
schutzklappen oder Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) auf einem Ringbus ist
daher unzulassig.

Allgemeine Hinweise

Dieser Priifbericht erstreckt sich nur auf die oben angefiihrten Priiflinge.

Jedwede Schlussfolgerung im Hinblick auf dhnliche Ringbussysteme ist durch diesen Priifbe-
richt nicht gedeckt.

Im Falle einer Vervielfaltigung oder Veroffentlichung des Priifberichtes darf der Inhalt nur
wort- und formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden.
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Jede auszugsweise Vervielfdltigung oder Verdffentlichung unter Berufung auf den Priifbericht
bedarf der schriftlichen Genehmigung der KfV - Priif- und Kontrollstelle.

KfV - Priif- und Kontrollstelle

Der Gesamtverantwortliche Leiter Der Priifer
/%Mye__, Kol /fé%M
( Dipl.-Ing. Bernd Strnad ) ( K. Roschel )
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TELEFAX

An: IIr. Odehnal Von: Hr. Roschel
Firma: Bustec Haustechnik Vertricbsges.m.b.H. Seiten: 1
Telefax: 02236/320093/15 Datum: 14. Mai 2008

Betreff: Wiederholungsprifung des BSK und BRK Ringbus-Systems

L] Dringend Zur Erledigung Zur Stellungnahme [ X| Zur Kenntnis Mit bestermn Dank zuriick

Sehr geehrter IIr. Odehnal !

Die KfV — Priif- und Kontrollstelle flihrte am 7.2.2008 eine Wiederholungspriifung des BSK und BRK
Ringbus-Systems durch. Die Priiffungen wurden mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Der
Prifbericht mit der Zahl: 06-PB-410-599-R6-R6 vorn 28. Februar 2006 wird daher bis zuin 19. Januar
2010 verlangert.

Mit freundlichen Griifien
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